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1. Cadre légal




1. Cadre légal

Evacuation des eaux :

A Les communes ont I'obligation d'organiser la collecte, I'évacuation et le traitement des
eaux usées provenant de leur territoire (art. 9 LCEau.

AChaque commune ®tablit pour son territoire
(art. 12 LCEauy

A Les eaux polluées, de nature a contaminer les eaux dans lesquelles elles seraient
d®ver s®es, doivent °tre raccord®es “"LEdun st at

ALes autres eaux, non pollu®es, ne doivent p:
(art. 7, 12 et 76 LEauX.



1. Cadre légal

Eau potable :

ALes communes ont | d6obliPani desdd®@®f abbitr uechul
(LEP du 8 octobre 2011)

APl an directeur donnant une vue doensembl e di

A PIEP mis en consultation publique en décembre 2021
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2. Assainissement en systeme separatif

Séparation des eaux claires et usées au niveau
A Parcellaire

A Communal Systéme séparatif

peas] MUl

Systéme unitaire

Réseau
eaux useées

K’ﬂ*

. . Réseau

eaux claires

Réseau unitaire
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3. Réseaux existants
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3. Réseaux existants

Evacuation des eaux :

Canalisations existantes ‘@ «'~ :

<
y 0>
Légende : s,
Eaux claires \
— Eaux usées
—— Eaux meélangées alet
auP

\\‘ Pompage / statiorn-eépuration Vuippens




3. Réseaux existants

Evacuation des eaux : extraits PGEE

Légende :

Systéme d'évacuation

[ ] systéme unitaire

[] systeme séparatif
[ ] Bassin versant planifié
Canalisations

Eaux mixtes

Eaux usées

Eaux pluviales

“

Pré du Grenier d'Amont
Mise en séparatif a moyen terme (ECP,
mauvais état des collecteurs)

5
R

| Concept




3. Réseaux existants
Eau potable : extraits PIEP

Réservoir o=
« Le Marais »
~s .

S < [

Pré-du-Grenier ;

- Alimentation du quartier en
« antenne »

- Pression réduite dans le
quartier (vanne de Lizisoriffa
reduction) Roche ;

- Conduites en PVC @100 mm —

incendie insuffisante

- Augmentation de la pression du réseau |z
- Remplacement des conduites et maillage

- Couverture de la défense Al \
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/.(.. P A“‘? 5
/ ) : “
b Ljaison Avry -dt - 4 %
_/ Pont (ACAPE) Etat actuel

- Nouvelles bornes hydrantes
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Réservoir
« Le Marais »
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4 . Pr®sentation du projet dbo

A Mise en séparatif du quartier découle du concept PGEE :
UdConformit® des exutoires en fonction de | a pol |
U Remplacement des collecteurs en mauvais état
U Agrandissement du diametre des collecteurs dont le gabarit est insuffisant

U Tracé des collecteurs projetés en grande partie semblable au tracé existant et si possible sous les
routes privées / communales

AConjointement, r®alisation des mesures sur |
URempl acement des conduites dobéeau (diam tre i ns
U Augmentation de la pression dans le réseau

U Maillage du réseau

U Pose de nouvelles bornes hydrantes




4 . Pr®sentati on
Vue générale /




4 . Pr®sentation du projet dbo

Partie amont e




4 . Pr®sentati on du projet do

Partie centrale X
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4 . Pr ®s ent at i

Partie avale




/
Légende:
existant
T
6 o0 &
.

projet

. Pr ®s ent at

Eau potable (vue générale)

Conduite et vanne d'eau potable
Conduite et vanne d'eau potable privée
Purge d'air / vidange / chambre / captage
Borne

drante

Conduite/collecteur abandonné

0

PE 100, PN 16
DE=180/DI=147.2mm




. Pr®sentati on u proj et 0

Détails constructifs

Coupes types : Couvercles de chambres :

Ny —1 P — -
"
) X RN 7 R SN SN SR S— W E— X N A
8
Cintre de blindage ® | Solh A
pour palplanches légéres Ne—
8
N
]
Ruban de détection s
Remblayage avec matériaux :
d'excavation )
b
8
s
> [=]
Gravier rond lavé 8/16 mm &
©
PE100 PN16 DE=180mm / DI=147.2mm )
N —
©
8
Gravier rond lavé 8/16mm
N
)
Q
Eaux claires S
PP-HM SN16 DE=400mm / DI=363.6mm
Enrobage type 1 m“l—
—:h
Eaux usées
PP-HM SN 16 DE=250mm / DI=227.2mm
Enrobage type 1
200




. Pr®sentati on u proj et 0

Détails constructifs

Réfection compléete des routes :
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5. Mode doex®cuti on

Avant les travaux :
A Controles de la conformité des évacuations privées (controles séparatifs) fait
A Inspection caméra des collecteurs existants

AConventions pr®al ables pour | e passage doéune can
AMi se ° |1 d6enqu°te publique
AConstats de | 6®t at des b©O©ti ments voisins au pr oj




5. Mode doex®cuti on

Const at de | 6®t at des bOti ments avant travau:




